MAPA DE DIVULGAGAO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO CONCELHO DE OUREM

Em conformidade com o Decreto-Lei n.

Parametro (unidades)

ZONA DE ABASTECIMENTO DO OLIVAL

ntrolo da qualida
sladora do
Valor Paramétrico

Valores obtides

N.° analises

Cumprimento

4.° trimestre de 2024

1 de outubro a 31 de dezembro

N.c anélises Analises

m— BE

—

(VP) Minimo Maximo superiores VP VP (%) Agendadas Realizadas realizadas (%)
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,41 0,54 - - 3 3 100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluicao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C (Fator de diluicao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades de pH) 26,5e<9,5 7.1 7,1 0 100% 1 1 100%
Condutividade (uS/cm) 2500 268 268 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (UNT) 4 0,35 0,35 0 100% 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de colonias a 22 °C (N/mL) Sem alteragio anormal 0 0 - 1 1 100% ali . | P o
Ciostridium perfringens (/106 L) b 8 B Analises em cumprimento com o valor parameétrico (%)
Aluminio (ug/L) 200 0 0
Aménio (mg/L) 0,5 0 0
Antimonio (ug/L)" 10 0 0
Aranio Gg/L)" i 5 5 09,87% 100,00% 09,93% 09,94% 00 B6%
Boro (mg/L)" 1,5 ) )
Bromatos (ug/L)" 10 ) )
Cadmio (ug/L)" 5 0 0
Chumbo {ug/L) 10 0 0
Cianetos (ug/L)""’ 50 0 0
Cloretos (mg/L)" 250 0 0
Cobre (mg/L) 2 0 0
Cromio (ug/L) 50 0 0
Ferro (ug/L) 200 0 0 2020 2021 2022 2023 2024
Fluoretos (mg/L)(1) 1,5 0 0
Mangangs (ug/L) 50 0 0
Mercurio (ug/L)" 1 0 0 k J
Niquel (ug/L) 20 0 0
Nitratos (mg/L) " 50 ) )
Nitritos (mg/L) 0,5 0 0
Oxidabilidade (mgO2/L) 5 0 0
Selénio (ug/L)" 20 0 0
Sédio (mg/L)" 200 0 0 ( \
Sulfatos (me/L)” 750 i ) Resumo global dos resultados
Dureza total (mgCaCO3/L) - 0 0
Caicio mg/l) ) 0 Dados Dados
Magnésio (mg/L) - 0 0 R A mie
Eloritos (/L) 596 G § Trimestrais Anuais
Cloratos (mg/L) 0,70 0 0 Je Aa ansl .
Potassio (mg'L) Sem alteracio anormal 0 0 N dt‘ & Iall . 20 133
Benzeno (ug/L) " 1 0 0 o _
Benzo(a)pir%-fno it 6,07 5 B diEnEiEs 20 133
1,2 - dicloroetano (ug/L)" 3 0 0
Hidrocarbonetos Arogn:éticos Policiclicos 0,10 0 0 100.0% 100.0%
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - 0 0
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) 0 0 o o
Benzo(ghi) perileno (ug/L) 0 0
indeno(1.2, 3-cdipireno (ug/L) : 5 B 100,0% 100,0%
Tetracloroeteno e tricloroeteno (ug/L)" 10 0 0 \ y,
Tetracloroeteno (ug/L) " 0 0
Tricloroeteno (ug/L)" - 0 0
Trihalometanos (ug/L) 100 0 0
Clorotarmio {ug/L) 0 0
Bromotarmio (ug/L) 0 0
Dibromoclorometano (ug/L) 0 0 ( \
Bromodiclorometano (ug/L) - 0 0 Freguesias abastecidas
Dose indicativa (m5v)" 0,10 0 0
Alfa total (Bg/L)" - 0 0
Radio 226 (Bg/L)" - 0 0
Radao (Ba/Li 500 0 0 Freguesia Urqueira
Pesticidas totais (ug/L) 0,50 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetenamida-P (ug/L) ' 0,10 <0,030 <0,030 0 100% [ 1 100% Unido de Freguesia Gondemaria e Olival
ME56PH0OS51 (ug/L}:' 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos (ug/L) 0,10 0 0 Unido de Freguesia Matas e Cercal
Diurao (ug/L)1) 0,10 0 0
Imidaclopride (ug/L) 0,10 0 0 Unido de Freguesia Rio de Couros e Casal dos Bernardos
Dimetoato (ug/L) * 0,10 0 0
Ometoato (ug/L) 0,10 0 0 K j
Oxamil (ug/L)"’ 0,10 0 0
Bentazona (ug/L) 0,10 0 0
Simazina (ug/L)" 0,10 0 0
Desetilsimazina (ug/L) ' 0,10 0 0
MCPA (ug/L) 0,10 0 0
Metribuzina (ug/L)" 0,10 0 0
Terbutilazina (ug/L)" 0,10 0 0
Desetilterbutilazina (ug/L) ' 0,10 0 0
Glifosato (ug/L)" 0,10 0 0
AMPA (ug/L)"" 0,10 0 0
Tebuconazol (ug/L)" 0,10 0 0 ERSAR

(1) Pardmetro conservativo

(1) Parametro conservative - Parametro em relagdo ao qual é possivel demonstrar ndo haver alteracdes negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando,

neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analitico.

VP - Valor paramétrico -Valor maximo ou minimo fixado para cada um dos pardmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Informacgdo complementar relativa a averiguacao das situagoes de incumprimento a parametros com valores paramétricos:

Os resultados obtidos da qualidade da agua distribuida cumprem com as normas de qualidade fixadas na legislacao, ndo se verificando a ocorréncia de

incumprimentos.
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